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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
ul Gniazdo 230V ogbdlnego przeznaczenia NUMER | NAZWA POMIESZCZENIA
2.1 POM. BIUROWE
H Oprawa kasetonowa 2x54W TICZ  Zestaw gniazd: 3x230V DATA+1x230V 22 | POM. BIUROWE
P ys. o 0gblnego przeznaczenia+1xRJ12
Oprawa halogenowa 230V/30W na wysiegniku kierunkowa Liczby przy gniazdach okreslajg
wysokos¢ mocowania od podtogi
E =m=— Oprawa liniowa 1x18W wbudowana w szczeliny Litery przy fqcznikach i oprawach
wykonstruowane z ptyt GK na ruszcie stalowym okreslajq grupy oswietlenia
Oprawa schodowa diodowa 9xLED wbudowana w
F o $ciane 15cm ponad stopnicq co trzeci stopien mNC|_| >Z|_|mmwo_l_
<= Czujka pasywna podczewieni
Obiekt: Budynek biurowy
Lokalizacjo:  Opole ul.Zeromskiego 3 W@@F
nwestor:  Opolska Regionalna Izba Turystyczna ul.Bielska 22/5
45-401 Opole
Imie i nazwisko: Podpis
Projektant inz. Mieczystaw Wylegala Data 03.2008
upr. nr 278/86/0p Skala 1:50
Nazwa . .. . Nr rysunku:
ysunku Plan instalacji elektrycznej E 2




